















































	PSW Premium
	1	Vue d‘ensemble
	2	Installation
	2.1	Montage
	2.2	Raccordement électrique
	2.3	Inversion du signal de sortie
	2.4	Fonction marche prolongée
	2.5	Exemple d´application
	2.6	Témoins lumineux LED
	3	Indications en cas de panne
	4	Accessoires
	Wilo PARA
	1	Généralités
	2	Sécurité
	2.1	Signalisation des consignes de la notice
	2.2	Qualification du personnel
	2.3	Dangers encourus en cas de non-observation des consignes
	2.4	Travaux dans le respect de la sécurité
	2.5	Consignes de sécurité pour l‘utilisateur
	2.6	Consignes de sécurité pour les travaux de montage et d‘entretien
	2.7	Modification du matériel et utilisation de pièces détachées non agréées
	2.8	Modes d‘utilisation non autorisés
	3	Transport et entreposage
	4	Applications
	5	Informations produit
	5.1	Caractéristiques techniques
	6	Description et fonctionnement
	6.1	Description de la pompe
	6.2	Fonctions
	7	Montage et raccordement électrique
	7.1	Montage
	7.2	Raccordement électrique
	8	Mise en service
	9	Entretien
	10	Pannes, causes et remèdes
	11	Elimination


